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Połączenia wyrównawcze:
Zbrojenie, metalowe elementy konstrukcji obiektu

Projektowany uziom 

 Bednarka FeZn 30x4

Instalacja odgromowa LPS

R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10ΩR≤10Ω
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Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]

Prąd [A]

Przewód

WLZ

-

--

--

YAKY 4x50mm2

Linia zasilająca

Wyłącznik główny

--

--

--

YDY 5x10mm2

zasilania

Złącze/rozdzielnica ZK-R1.1
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1
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Czujnik zmierzchu
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0

3

A3RB

-S10 OL63

3

C32

-F10.2 S203

1

B20

-F11 S201

3/N
/PE

16
A

1/N
/PE

16
A

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATURE VOLTAGEPOWERFLOW CHARACTEROTHER

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATURE VOLTAGEPOWERFLOWCHARACTER OTHER

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATURE VOLTAGEPOWERFLOW CHARACTEROTHER

1/N
/PE

16
A

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATURE VOLTAGEPOWERFLOW CHARACTEROTHER

1/N
/PE

16
A

3/N
/PE

32
A

NAMENUMBERGROUPARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOPRODUCER DNPNTEMPERATUREVOLTAGEPOWERFLOWCHARACTEROTHER

Lamka kontlolna

-

--

--

--

Faza L1, L2 L3

Ochronnik przepięciowy

--

--

--

LgY 2x16mm2

B+C

Obw. oświetlenia sterowany wyłącznikiem

--

--

YDYżo 3x2,5 mm2

zmierzchowym z zegarem, Hager EE171

Łącznik oświetlenia 

--

--

--

--

z lampką kontrolą

Zestaw gn.z wyłącznikiem

Stanowisko handlowe nr 1,2

--

--

YKYżo 3x2,5mm2

 gn.1-faz 2x 16A 230V

Zestaw gn.z wyłącznikiem

Stanowisko handlowe nr 3,4

--

--

YKYżo 3x2,5mm2

 gn.1-faz 2x 16A 230V

Gn. ogólne w rozdzielnicy

--

--

--

YDYżo 5x4mm2

3-Faz 1x32A,1x16A

Gn. ogólne w rozdzielnicy

--

--

--

YDYżo 3x2,5mm2

1-Faz 3 x16A

Sekcja gniazd 
zasilających 
zbudowanych 
w rozdzielnicy

4
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1
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1
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OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001
Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Układ sieci elektroenergetyczej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany układ sieci instalacji: TN-S
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